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Nota sobre estas instrucciones de montaje y servicio

Estas instrucciones de montaje y servicio sirven de ayuda para el montaje y uso del equipo 
de forma segura. Las instrucciones son vinculantes para el uso de equipos SAMSON.  
Las imágenes mostradas en estas instrucciones tienen carácter ilustrativo. El producto real 
puede variar.

 Î Para el uso seguro y adecuado de estas instrucciones, léalas atentamente y guárdelas 
por si las puede necesitar en un futuro.

 Î Si tiene alguna pregunta acerca de estas instrucciones, póngase en contacto con el Ser-
vicio de asistencia técnica de SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).

Los documentos relacionados con el equipo, como las instruccio-
nes de montaje y servicio, están disponibles en nuestro sitio web 
en www.samsongroup.com > Service & Support > Downloads > 
Documentation.

 Anotaciones y su significado 

Aviso sobre peligros que provocan heridas 
graves o incluso la muerte

Aviso sobre peligros que pueden provocar 
heridas graves o incluso la muerte

Aviso sobre riesgo de daño material y de  
fallo de funcionamiento
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Cambios	en	el	Firmware	del	posicionador	respecto	a	la	versión	anterior

1.02 (anterior) 1.03 (nuevo)

Modificación	interna

1.03 (anterior) 1.10 (nuevo)

Ajuste de la carrera en intervalos de 0,5 mm (parámetro P4).

Monitorización	de	los	topes	finales	solo	durante	la	inicialización	y	en	modo	
manual.

Para suprimir interferencias en modo común se prescinde de la componente 
D del posicionador cuando el accionamiento permanece en reposo.

1.10 (anterior) 1.11 (nuevo)

Modificación	interna

1.11 (anterior) 1.12 (nuevo)

Modificación	interna

Cambios	en	el	Hardware	del	posicionador	respecto	a	la	versión	anterior

GI:00 (anterior) 01.00.00 (nuevo)

Tapa nueva de poliftalamida (PPA) con ventana de inspección redonda de 
policarbonato (PC) (anterior: tapa con ventana cuadrada de policarbonato 
(PC))
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1 Instrucciones y medidas de seguridad
Uso previsto
El posicionador SAMSON Tipo 3725 se monta en válvulas de control neumáticas y sirve para po-
sicionar la válvula según la señal de mando. El equipo está dimensionado para unas determinadas 
condiciones	(p. ej.	presión	de	servicio,	temperatura).	Por	lo	tanto,	el	usuario	se	debe	asegurar	de	
que el posicionador solo se utiliza en aplicaciones cuyas condiciones cumplan con los datos técni-
cos. En caso de que el usuario tenga la intención de utilizar el posicionador en otras aplicaciones o 
condiciones	que	las	especificadas	deberá	consultar	a	SAMSON.
SAMSON no se hace responsable de los daños causados por su uso en condiciones diferen-
tes	a	las	del	uso	previsto,	ni	de	los	daños	debidos	a	fuerzas	externas	y	otras	influencias	ex-
ternas.

 Î Consultar los datos técnicos para conocer los límites, campos de aplicación y usos pre-
vistos.

Mal uso previsible
El	posicionador	Tipo 3725	no es adecuado para las siguientes aplicaciones:
 − Uso	fuera	de	los	límites	definidos	durante	el	dimensionado	y	por	los	datos	técnicos

Por otro lado, las siguientes actividades no cumplen con el uso previsto:
 − Uso de piezas de repuesto no originales del fabricante
 − Realización	de	actividades	de	mantenimiento	no	descritas	en	estas	instrucciones

Cualificación	del	usuario
El montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento del posicionador lo debe realizar perso-
nal	especializado	y	cualificado,	teniendo	en	cuenta	las	regulaciones	de	la	técnica.	En	estas	
instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a aquellas personas 
que debido a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como al conocimiento 
de	las	normas	vigentes,	pueden	calificar	los	trabajos	encomendados	y	reconocer	los	posibles	
peligros.
Los equipos con ejecución Ex, solo pueden ser manipulados por personal especialmente ins-
truido	y	que	esté	autorizado	para	trabajar	con	equipos	antideflagrantes	en	zonas	con	peli-
gro de explosión.
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Equipo	de	protección	personal
No se requiere equipo de protección para trabajar directamente con el posicionador. Durante 
el montaje y desmontaje puede ser necesario realizar algún trabajo en la válvula conectada.

 Î Tener en cuenta el equipo de protección personal indicado en la documentación de la 
válvula correspondiente.

 Î Consultar con el responsable de la planta para obtener mayores detalles sobre equipos 
de protección adicionales.

Cambios	y	otras	modificaciones
Los	cambios,	conversiones	y	otras	modificaciones	en	los	equipos	no	están	autorizados	por	
SAMSON. El usuario los lleva a cabo bajo su propio riesgo y pueden dar lugar a peligros 
para la seguridad entre otros. Por otra parte, el equipo deja de cumplir con los requerimien-
tos para su uso previsto.

Dispositivos de seguridad
En caso de fallo de la energía auxiliar neumática y/o eléctrica, el posicionador desairea 
completamente	el	accionamiento	y	la	válvula	va	a	la	posición	de	seguridad	predefinida	por	
el accionamiento.

Advertencia sobre riesgos residuales
El	posicionador	tiene	una	influencia	directa	sobre	la	válvula	de	control.	Para	evitar	lesiones	
personales o daños materiales, los responsables y usuarios de la planta deberán evitar los 
peligros	que	pueden	producirse	en	la	válvula	por	el	fluido,	la	presión	de	servicio	así	como	la	
presión de mando y por piezas móviles, tomando las precauciones adecuadas. Se deben 
observar todas las indicaciones de peligro, advertencia y notas de estas instrucciones de 
montaje y servicio, especialmente durante el montaje, la puesta en marcha y el manteni-
miento del equipo.
En caso de producirse en el accionamiento neumático movimientos o fuerzas inadmisibles 
debido a la elevada presión del aire de alimentación, deberá limitarse esta presión median-
te una estación reductora adecuada.

Responsabilidades del responsable de la planta
El responsable de la planta es responsable del uso correcto y del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad. El responsable de la planta está obligado a proporcionar estas instruc-
ciones de montaje y servicio a los usuarios de la planta y de instruirlos en el funcionamiento 
adecuado. Además, el responsable de la planta debe asegurarse de que ni usuarios ni ter-
ceros no están expuestos a ningún peligro.
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Responsabilidades del usuario
El usuario debe leer y comprender estas instrucciones de montaje y servicio, así como respe-
tar las indicaciones de peligro, advertencias y notas. Además, los usuarios deben estar fami-
liarizados con la normativa de seguridad y prevención de accidentes aplicable y cumplirla.

Reparación	de	equipos	Ex
En	caso	de	reparar	una	parte	del	equipo	con	certificado	Ex,	antes	de	volverlo	a	instalar,	es	
necesario que sea inspeccionado por un experto de acuerdo a los requerimientos de la pro-
tección	Ex,	y	que	esto	sea	certificado,	o	bien	que	el	equipo	sea	sellado	en	conformidad.	La	
inspección por un experto no es necesaria si el fabricante realiza una inspección de rutina 
en el equipo antes de instalarlo y se documenta el éxito de la prueba de rutina sellando el 
equipo con una marca de conformidad. Los componentes Ex solo se sustituirán por compo-
nentes	certificados	originales	del	fabricante.
Equipos que se hayan utilizado en zonas no Ex y que en el futuro se quieran utilizar en zo-
nas Ex, deben cumplir con las demandas de seguridad de los equipos reparados. Antes de 
ponerlos	en	funcionamiento,	se	deben	inspeccionar	según	las	especificaciones	estipuladas	
para	la	"Reparación	de	equipos	Ex".

Notas	acerca	del	mantenimiento,	calibración	y	operación	del	equipo
 Î ¡La interconexión con circuitos intrínsecamente seguros para comprobar, calibrar y ajus-
tar el equipo se debe realizar solo mediante calibradores de corriente/tensión e instru-
mentos de medición intrínsecamente seguros!

 Î ¡Se	deben	observar	los	límites	para	circuitos	intrínsecamente	seguros	especificados	en	
las aprobaciones!

Normativa y reglamentos
Los equipos marcados en el símbolo CE cumplen con los requerimientos de las siguientes di-
rectivas:
 − Tipo 3725-0:	2011/65/EU,	2014/30/UE
 − Tipo 3725-1100:	2011/65/UE,	2014/30/UE,	2014/34/UE
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Documentación	de	referencia
Estas instrucciones de montaje y servicio se complementan con los siguientes documentos:
 − Instrucciones de montaje y servicio de los equipos donde se encuentra montado el posi-

cionador (válvula, accionamiento, accesorio de válvula...)

1.1 Notas acerca de posibles lesiones personales graves

PELIGRO!

¡Peligro	de	muerte	por	la	ignición	de	una	atmósfera	explosiva!

La instalación, operación o mantenimiento impropios del posicionador en zonas con 
riesgo de explosión podrían encender la atmósfera y causar la muerte.

 Î Para el montaje y la instalación en zonas con riesgo de explosión tener en cuenta la 
norma	EN 60079-14,	VDE 0165	parte 1.

 Î La instalación, operación o mantenimiento del posicionador solo pueden realizarlo 
personal especialmente instruido y que esté autorizado para trabajar con equipos 
con protección contra explosión en zonas con peligro de explosión.
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1.2 Notas acerca de posibles lesiones personales

ADVERTENCIA!

¡Riesgo	de	lesión	debido	a	partes	móviles	en	la	válvula!
Durante la inicialización del posicionador y la operación, la válvula recorre todo su mar-
gen de carrera. Si se toca existe el peligro de aplastamiento.

 Î Durante la inicialización no tocar el puente ni las partes móviles de la válvula.

1.3 Notas acerca de posibles daños materiales

NOTA!

¡Riesgo	de	daños	en	el	posicionador	debido	a	un	montaje	incorrecto!
 Î No montar el posicionador con la parte posterior/apertura de desaireación hacia 
arriba.

 Î No cerrar la apertura de desaireación lateral.

¡Error	de	funcionamiento	por	no	seguir	el	orden	en	la	puesta	en	marcha!
El funcionamiento correcto del posicionador sólo se garantiza si se ha llevado a cabo el 
montaje y la puesta en marcha en el orden predeterminado.

 Î Llevar	a	cabo	el	montaje	y	la	puesta	en	marcha	según	el	capítulo 5,	página 28.

¡Riesgo	de	daños	en	el	posicionador	debido	a	una	alimentación	eléctrica	inadmisible!
Una fuente de alimentación debe proporcionar la energía auxiliar eléctrica para el posi-
cionador.

 Î Utilizar sólo fuentes de corriente, nunca una fuente de tensión.

¡Riesgo	de	daños	en	el	posicionador	y	fallo	de	funcionamiento	debido	a	una	asigna-
ción	de	bornes	incorrecta!
El funcionamiento correcto del posicionador requiere que se mantenga la asignación de 
bornes predeterminada.

 Î Llevar a cabo las conexiones eléctricas en el posicionador según la asignación de 
bornes.
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¡Fallo	de	funcionamiento	debido	a	la	falta	de	inicialización!
Mediante la inicialización el posicionador se adapta a la situación de montaje. El posi-
cionador está operativo solo después de completarse una inicialización con éxito.

 Î Inicializar el posicionador en la primera puesta en marcha.
 Î Volver a inicializar el posicionador después de cualquier cambio en la posición de 
montaje.

¡Riesgo	de	daños	en	el	posicionador	debido	a	la	conexión	a	tierra	incorrecta	de	equi-
pos	eléctricos	de	soldadura!

 Î No conectar a tierra equipos eléctricos de soldadura cerca del posicionador.

¡Riesgo	de	daños	en	la	tapa	debido	a	una	limpieza	incorrecta!
Los equipos con versión de Hardware GI:00 tienen la tapa de Makrolon® que se puede 
dañar si se utilizan detergentes abrasivos o disolventes para su limpieza.

 Î No frotar la tapa en seco.
 Î No utilizar detergentes clorados o alcohólicos, corrosivos, agresivos o abrasivos.
 Î No usar estropajos, cepillos o similares.

¡Riesgo de daños en la tapa de la carcasa debido a un par de apriete excesivo al 
apretar	los	tornillos	de	la	tapa!

 Î Apretar	los	tornillos	de	la	tapa	con	un	par	máximo	de	0,8 Nm.
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2 Identificación

2.1 Placa de características
La	placa	de	características	de	la	figura	corresponde	a	la	placa	de	características	vigente	en	
el momento de la impresión de este documento. El equipo puede tener una placa de caracte-
rísticas diferente.

Ejecución	no	Ex Ejecución	Ex

HV
SAM

Model 3725-

Mat.
S/N

3725
Positioner
Supply
Input 

SV

SAMSON AG  D-60314 Frankfurt Made in Germany

Date

See technical data for ambient
temperature

1
2

10

6
5

8
9

3
4

7 HV 

Model 3725-

 
Mat.                    
S/N

3725
Positioner
Supply 
Input 

SV

SAM  
Date  

Made in 
Germany

SAMSON AG   Weismuellerstrasse 3   
D-60314 Frankfurt

1
2

6
5

8
9

13

10

12

11

3
4

7

1 Presión de alimentación
2 Señal de entrada
3 Fecha de fabricación
4 Código	para	recomendación	NAMUR	 

NE	53	(especificación	interna)	
5 Versión de hardware
6 Versión de software
7 Número de material

8 Número de serie
9 Número de modelo
10 Aprobación	y	número	de	identificación	

del organismo autorizado
11 Identificación	protección	contra	explosión
12 Documentación de referencia
13 Código DataMatrix  

(placa de características electrónica)
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2.2 Código	de	producto
Posicionador Tipo 3725- x x x 0 0 0 0 x 0 0 x x x x
Con	pantalla	y	Autotune,	señal	de	consigna	4	a	20 mA

Protección Ex 1)

Sin 0 0 0

ATEX II 2 G Ex ia IIC T4 Gb 1 1 0 9 8

CCC Ex Ex ia II T4 Gb 1 1 2 9 8

TR CMU 1055 II 2 G Ex ia IIC T4 Gb 1 1 6 9 8

CSA c/us Ex ia IIC T4; Clase I, Zona 0, AEx ia IIC T4;  
Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C & D 1 3 0 9 8

Certificado	de	construcción	naval

Sin 0

Bureau	Veritas	Certification 1 9 8

Versión de hardware

GI:00 9 8

01.00.00 9 7

Versión	de	firmware

1.12 9 3

1) Detalles acerca de las aprobaciones Ex ver Tabla 1
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Tabla 1:	 Resumen de las aprobaciones Ex concedidas

Tipo Aprobación Protección	Ex

3725-1000 ATEX Número PTB 11 ATEX 2020 X
II 2 G Ex ia IIC T4 Gb

Fecha 25/02/2019

3725-112 CCC Ex
Número 2021322307003871

Ex ia II T4 GbFecha 29/04/2023
Válido hasta 04/04/2026

3725-116 TR CMU 1055
Número ZETC/35/2021

II 2 G Ex ia IIC T4 GbFecha 26/07/2021
Válido hasta 24/07/2024

3725-130 CSA c/us
Número 2703735 X Ex ia IIC T4;

Clase I, Zona 0,
AEx ia IIC T4;
Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C & D

Fecha 03/06/2014

Tabla 2:	 Certificado de construcción naval

BV	Type	Approval	Certificate
Número 46564/B0	BV.pdf
Fecha 11/01/2022
Válido hasta 11/01/2027
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3 Construcción	y	principio	de	
funcionamiento

El posicionador electroneumático Tipo 3725 
se monta en válvulas de control neumáticas 
y sirve para garantizar una relación prees-
tablecida entre la posición de la válvula 
(magnitud regulada x) y la señal de mando 
(señal de consigna w). Compara la señal de 
mando, procedente de un regulador o esta-
ción de control, con la posición o ángulo de 
apertura de la válvula y envía como señal 
de salida una presión de mando (magnitud 
de salida y).
El posicionador se compone principalmente 
de (ver Fig. 1):
 − Sensor magnetoresistivo (2)
 − Convertidor i/p con funcionamiento ana-
lógico	(6)	y	amplificador	neumático	(7)

 − Electrónica con un microprocesador (4)
La medición de la carrera o ángulo se efec-
túa mediante la palanca palpadora externa, 
el sensor magnetoresistivo sin contacto y la 
electrónica conectada.
La palanca palpadora está unida interna-
mente a un imán. El movimiento de la pa-
lanca palpadora provoca un cambio de di-
rección del campo magnético. El sensor (2) 
detecta este cambio y la electrónica conecta-
da a continuación determina la posición/
ángulo de apertura actual de la válvula.
La posición del vástago del accionamiento o 
el ángulo de apertura se transmite al micro-
procesador (4) a través del convertidor AD 
(3). El algoritmo de regulación PD en el mi-
croprocesador (4) compara este valor medi-

do con la señal de mando de 4 a 20 mA, 
después de ser transformada en el converti-
dor AD. Cuando se produce una desviación 
la	señal	de	mando	del	convertidor	i/p	(6)	
cambia y éste manda airear o desairear el 
accionamiento de la válvula (1) a través del 
amplificador	neumático	(7).	La	alimentación	
de	aire	está	conectada	al	amplificador	neu-
mático (7) y al manorreductor (8).
La	presión	de	mando	que	sale	del	amplifica-
dor se puede limitar a 2,3 bar por software.
La	restricción	variable	de	caudal	Q	(10)	sir-
ve para adaptar el posicionador al tamaño 
del accionamiento.

Función	de	cierre	hermético
El accionamiento neumático se airea o des-
airea completamente cuando la señal de 
consigna	no	alcanza	el	1 %	o	supera	el	
99 %	(ver	los	ajustes	de	posición	final,	pará-
metros P10 y P11).

3.1 Tipos de montaje
El	posicionador	Tipo 3725	es	apropiado	pa-
ra los siguientes montajes :
 − Montaje integrado a los accionamientos 
SAMSON	Tipo	3277	y	Tipo 2780-2

 − Montaje a accionamiento según 
IEC 60534-6	(NAMUR)

 − Montaje a accionamiento lineal  
Tipo 3372	(Serie	de	válvulas	V2001)

 − Montaje a accionamiento rotativo según 
VDI/VDE 3845

 Î Descripción de los montajes a partir del 
capítulo 5.2
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%

S
mm

%
mm

Q

3 4

11

6

7

8 10

1

w

9

x
y

2

5

1 Válvula 7 Amplificador	neumático
2 Sensor 8 Regulador	de	presión
3 Convertidor A/D 9 Restricción	fija
4 Microprocesador 10 Restricción	de	caudal
5 Convertidor D/A 11 Pantalla
6 Convertidor i/p

Fig. 1: Esquema de conexiones
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3.2 Piezas	de	montaje	y	accesorios

Tabla 3:	 Montaje	integrado	a	accionamiento	Tipo 3277-5	y	Tipo 2780-2	(ver	cap.	5.2) Núm. de 
referencia

Piezas	de	montaje

Para	accionamientos	hasta	120 cm² 1402-0239

Accesorios para el accionamiento

Placa	distribuidora	para	accionamiento	Tipo 3277-5xxxxxx.01 1400-6822

Placa	de	conexiones	para	montaje	de	p. ej.	una	electroválvula:	G 1/8 1400-6823

Accesorios para el posicionador

Placa	de	conexiones	(6)
G ¼ 1402-0235

¼	NPT 1402-0236

Conector para manómetro (7)
G ¼ 1402-0237

¼	NPT 1402-0238

Conector para manómetro para combinar con un regulador de presión Tipo 4708-55 1402-1515

Kit	de	montaje	para	manómetros	(8)	hasta	máx.	6 bar
Acero inoxidable/latón 1402-1637

Acero inox./acero inox. 1402-1638

Tabla 4:	 Montaje	integrado	al	Tipo 3277	(ver	cap.	5.2.2) Núm. de 
referencia

Piezas	de	montaje

Accionamientos	175,	240,	350,	355,	700,	750 cm² 1402-0240

Accesorios

Bloque de unión con juntas y tornillo
G ¼ 1402-0241

¼ NPT 1402-0242

Kit	de	montaje	para	manómetros	hasta	máx.	6 bar
Acero inoxidable/latón 1402-1637

Acero inox./acero inox. 1402-1638
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Tabla 5:	 Tubeado	para	montaje	integrado	a	Tipo 3277

Tubeado Tamaño  
accionamiento Material Conexión Núm. de  

referencia

Tubeado externo con racores
– Para posición de seguridad "vástago entrando al 
accionamiento"
– Cuando se airea la cámara superior de la  
membrana

175 cm²

Acero
G ¼ /	G 3/8 1402-0930

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0958

Acero 
inox.

G ¼ /	G 3/8 1402-0950

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0964

240 cm²

Acero
G ¼ /	G 3/8 1402-0927

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0959

Acero 
inox.

G ¼ /	G 3/8 1402-0951

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0965

350 cm²

Acero
G ¼ /	G 3/8 1402-0928

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0960

Acero 
inox.

G ¼ /	G 3/8 1402-0952

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0966

355 cm²

Acero
G ¼ /	G 3/8 1402-0956

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0961

Acero 
inox.

G ¼ /	G 3/8 1402-0953

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0967

700 cm²

Acero
G ¼ /	G 3/8 1402-0929

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0962

Acero 
inox.

G ¼ /	G 3/8 1402-0954

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0968

750 cm²

Acero
G ¼ /	G 3/8 1402-0957

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0963

Acero 
inox.

G ¼ /	G 3/8 1402-0955

¼ NPT/	3/8 NPT 1402-0969
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Tabla 6:	 Montaje	a	puente	NAMUR	o	columnas	según	IEC 60534-6	(ver	cap.	5.3) Núm. de 
referencia

Carrera	5	hasta	50 mm,	palanca	disponible	en	equipo

Para accionamientos
1402-0330

Accionamiento	de	otro	fabricante	y	Tipo 3271	de	120	a	750 cm²

Accesorios

Placa de conexiones
G ¼ 1402-0235

¼	NPT 1402-0236

Conector para manómetro
G ¼ 1402-0237

¼	NPT 1402-0238

Kit	de	montaje	para	manómetros	hasta	máx.	6 bar
Acero inoxidable/latón 1402-1637

Acero inox./acero inox. 1402-1638

Tabla 7:	 Montaje	a	accionamiento	rotativo	(ver	cap.	5.5) Núm. de 
referencia

Ejecución	estándar

VDI/VDE 3845	(septiembre	2010),	nivel	1 1), tamaño AA1 1402-0243

VDI/VDE 3845	(septiembre	2010),	nivel	1 1), tamaño AA2 1402-0244

VETEC	Tipo	S160	o	SAMSON	Tipo 3278-160 cm² 1402-0294

VETEC Tipo S320 1402-0295

Ejecución	robusta

VDI/VDE 3845	(septiembre	2010),	nivel	1 1), tamaño AA1 hasta AA4 1402-1097

VDI/VDE 3845	(septiembre	2010),	nivel	2 1) 1402-1099

VETEC	Tipo	S160/R 1402-1098

Accesorios

Placa de conexiones
G ¼ 1402-0235

¼	NPT 1402-0236

Conector para manómetro
G ¼ 1402-0237

¼	NPT 1402-0238

Kit	de	montaje	para	manómetros	hasta	máx.	6 bar
Acero inoxidable/latón 1402-1637

Acero inox./acero inox. 1402-1638

Placa	de	conexiones	para	amplificador	inversor	Tipo 3710 1402-0512

1) Para	más	detalles	ver	página 26.
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Tabla 8:	 Accesorio	generales	y	piezas	de	repuesto Núm. de  
referencia

Racores para cables M20 x 1,5

Plástico, negro 8808-1011

Plástico, azul 8808-1012

Latón niquelado 1890-4875

Acero inoxidable 1.4305 8808-0160

Adaptador de M20 x 1,5 a ½ NPT

Aluminio, con recubrimiento epoxy 0310-2149

Acero inoxidable 1400-7114

Placa tapa, idioma

Alemán
GI:00 0190-6173

HV 01.00.00 100199873

Inglés
GI:00 0190-6174

HV 01.00.00 100199875
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3.3 Tablas de carrera

La palanca M se incluye en el suministro del posicionador.

Montaje	integrado	a	accionamiento	Tipo 3277-5	y	Tipo 3277

Tamaño  
accionamiento

Carrera 
nominal Margen ajuste posicionador Palanca 

necesaria
Posición	 
del pin

[cm²] [mm] mín. Carrera máx.

120 7,5 5,0 mm a 16,0 mm M 25

120/175/240/350 15 7,0 mm a 22,0 mm M 35

355/700/750 30 10,0 mm a 32,0 mm M 50

Montaje	integrado	a	accionamiento	Tipo 2780-2

Tamaño  
accionamiento

Carrera 
nominal Margen ajuste posicionador Palanca 

necesaria
Posición	 
del pin

[cm²] [mm] mín. Carrera máx.

120 6/12 5,0 mm a 16,0 mm M 25

120 15 7,0 mm a 22,0 mm M 35

Montaje	según	IEC 60534-6	(NAMUR)

Accionam. SAMSON Tipo 3271 Carrera	otras	válvulas
Palanca 

necesaria
Posición 
del pin

Tamaño	[cm²]
Carrera  

nomina	[mm] mín. máx.

120 7,5 5,0 mm 16,0/25,0 1) mm M 25

120/175/240/350 15
7,0 mm 22,0/35,0 1) mm M 35

700/750 7,5

355/700/750 15/30 10,0 mm 32,0/50,0 1) mm M 50

1) Con	margen	nominal	ajustado	"MAX"	(Code	P4,	ver	pág. 71)

Montaje	a	accionamiento	rotativo	según	VDI/VDE 3845

Accionamiento rotativo Palanca 
necesaria

Posición 
 del pinmín. Ángulo de giro máx.

24° a 100° M 90°

Información
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3.4 Datos	técnicos
Posicionador	Tipo 3725

Carrera 
(ajustable)

Montaje	integrado	al	Tipo 3277: 5 a 30 mm
Montaje	integrado	al	Tipo 2780-2: 6/12/15	mm
Montaje	a	accionamiento	Tipo 3372: 15/30 mm
Montaje	según	IEC 60534-6	(NAMUR): 5 a 50 mm
Montaje a accionamiento rotativo: 24 a 100°

Señal de consigna w 
(protegido contra inver-
sión de polaridad)
Límite de destrucción  
estática

Margen de señal 4 a 20 mA · Técnica 2-hilos,
operación rango partido (split-range) 4 a 11,9 mA y 12,1 a 20 mA
 
±33 V

Corriente mínima 3,8 mA

Resistencia	de	carga Máx.	6,3 V	(corresponde	a	315 Ω	para	20 mA)

Aire de alimentación 
Calidad del aire 
según	ISO 8573-1

Alimentación: de 1,4 a 7 bar (20 a 105 psi), 
tamaño y densidad máx. de partícula: clase 4, contenido de aceite: clase 3, punto de  
rocío: clase 3 o como mín. 10 K por debajo de la menor temp. ambiente posible

Presión de mando  
(salida)

De 0 bar hasta presión aire de alimentación, limitable por software a aprox. 2,3 bar

Característica Se pueden seleccionar: 3 para carrera lineal, 9 para carrera rotativa

Histéresis ≤	0,3	%

Sensibilidad de reacción ≤	0,1	%

Período Sólo para accionamientos con tiempo de inicialización > 0,5 s 1).

Sentido de movimiento w/x reversible

Consumo de aire ≤	100	ln/h	con	alimentación	hasta	6	bar	y	presión	de	mando	0,6	bar

Suministro de aire Llenado	accionamiento:	con	Δp	=6	bar:	8,5	mn³/h,	con	Δp	=	1,4	bar:	3,0	mn³/h 
KVmáx(20	°C)	=	0,09	·	Salida	de	la	presión	de	mando	Output	(38)	con	restricción	de	 
caudal	Q	ajustable	a	KVmín(20 °C)	≈	1/3 KVmáx(20°C)

Desaireación	accionamiento:	con	Δp	=6	bar:	14,0	mn³/h,	con	Δp	=	1,4	bar:	4,5	mn³/h 
KVmáx(20	°C)	=	0,15	·	Salida	de	la	presión	de	mando	Output	(38)	con	restricción	de	 
caudal	Q	ajustable	a		KVmín(20 °C)	≈	1/3 KVmáx(20°C)

Temperatura ambiente 
admisible

–20 a +80 °C 
–25 a +80 °C con racor para cables metálico
Para	equipos	Ex	limitaciones	adicionales	según	el	Certificado	de	prueba	de	tipo.

1) En los accionamientos rápidos utilizar una restricción de caudal, porque sino la inicialización se interrumpe.



EB 8394 ES  23

Construcción	y	principio	de	funcionamiento

Seguridad

Influencias Temperatura: ≤	0,15	%/10	K
Vibraciones: ≤	0,25	%	a	2000	Hz	y	4	g	según	IEC 770
Energía auxiliar: Ninguna

Tolerancia 
electromagnética

Cumple	las	normas	EN 61000-6-2,	EN 61000-6-3	y	las	recomendaciones	NE 21.

Protección Ex Detalles acerca de las aprobaciones Ex ver Tabla 1,	en	pág. 14
Tipo de protección IP 66

Conformidad

Materiales

Carcasa Poliftalamida (PPA)

Tapa del equipo GI:00 Tapa con ventana de inspección cuadrada: policarbonato (PC)
HV 01.00.00 Tapa: poliftalamida (PPA) con ventana de inspección redonda: policar-

bonato (PC)

Piezas exteriores Acero inoxidable 1.4571 y 1.4301

Racor	para	cables Poliamida (PA), negro, M20 x 1,5

Tapón de desaireación Polietileno de alta densidad (PE-HD)

Peso Aprox.	0,5 kg
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3.5 Dimensiones en mm
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Fig. 2: Dibujos dimensionales Tipo 3725 GI:00
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Fig. 3: Dibujos dimensionales Tipo 3725 HV 01.00.00
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Niveles	de	fijación	según	VDI/VDE	3845	(Septiembre	2010)

A

M6

C

B

25

Mmin

Ø
d

ØD

Nivel	de	fijación	2	(superficie	soporte)

Nivel	de	fijación	1	(superficie	accionamiento)

Accionamiento

Dimensiones en mm
Tamaño A B C Ød Mmín ØD 1)

AA0 50 25 15 5,5 para M5 66 50

AA1 80 30 20 5,5 para M5 96 50

AA2 80 30 30 5,5 para M5 96 50

AA3 130 30 30 5,5 para M5 146 50

AA4 130 30 50 5,5 para M5 146 50

AA5 200 50 80 6,5	para	M6 220 50
1) Tipo	de	brida	F05	según	DIN EN	ISO 5211
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4 Preparación
Cuando se recibe la mercancía proceder co-
mo se indica a continuación:
1. Controlar el alcance del suministro. 

Comparar los equipos suministrados con 
el albarán de entrega.

2. Comprobar que la mercancía no presen-
ta	desperfectos.	Notificar	cualquier	daño	
de transporte.

4.1 Desembalaje

¡Riesgo de daños en el posicionador por la 
entrada de cuerpos extraños!

 Î No retirar el embalaje ni folio/tapas de 
protección hasta el momento del montaje 
y la puesta en marcha.

1. Desempaquetar el posicionador.
2. Eliminar el embalaje en conformidad.

4.2 Elevación	y	transporte

4.2.1 Transporte
 − Proteger el posicionador contra las in-
fluencias	externas,	como	p. ej.	golpes.

 − Proteger el posicionador contra hume-
dad y suciedad.

 − Tener en cuenta la temperatura ambiente 
admisible durante el transporte (ver los 
datos	técnicos,	capítulo 3.4).

4.2.2 Elevación
Debido al bajo peso del posicionador no se 
requiere ningún dispositivo de elevación.

4.3 Almacenamiento

¡Riesgo de daños en el posicionador de-
bido a un almacenamiento incorrecto!

 Î Observar las instrucciones de almacena-
miento.

 Î Evitar periodos de almacenamiento  
largos.

 Î Consultar a SAMSON en caso de condi-
ciones de almacenamiento diferentes o pe- 
riodos de almacenamiento prolongados.

Instrucciones de almacenamiento
 − Proteger el posicionador contra las in-
fluencias	externas,	como	p. ej.	golpes,	
choques y vibraciones.

 − No dañar la protección anticorrosión 
(revestimiento).

 − Proteger el posicionador contra hume-
dad y suciedad. En espacios húmedos, 
evitar la formación de condensados. Si 
es necesario utilizar un agente de seca-
do o una calefacción.

 − Tener en cuenta la temperatura ambiente 
admisible durante el almacenaje (ver los 
datos	técnicos,	capítulo 3.4).

 − Almacenar el posicionador con la tapa 
cerrada.

 − Cerrar las conexiones neumáticas y eléc-
tricas.

NOTA!

NOTA!
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5 Montaje y puesta en marcha

¡Error de funcionamiento por no mantener 
el orden de montaje, instalación y puesta 
en marcha!

 Î ¡Prestar atención a la secuencia especifi-
cada!

 Î Secuencia de pasos para el montaje, la 
instalación y la puesta en marcha del 
posicionador:

1. Quitar	las	tapas	de	protección	de	las	co-
nexiones	neumáticas.

2. Montar	el	posicionador	en	la	válvula.
 ÎA	partir	del	cap. 5.2

3. Realizar	las	conexiones	neumáticas.
 ÎA	partir	del	cap. 5.6

4. Realizar	las	conexiones	eléctricas.
 ÎA	partir	del	cap. 5.8

5. Realizar	los	ajustes.
 ÎA partir del cap. 7

Lo siguiente aplica al montaje del posicio-
nador:

 Î ¡No montar el posicionador con la 
apertura	de	desaireación	hacia	arriba	
(Fig. 5)!

 Î ¡No	cerrar	la	apertura	de	desaireación!

Lo siguiente aplica a la tapa del posiciona-
dor:

 Î Apretar los tornillos de la tapa con un 
par	máximo	de	0,8 Nm.

5.1 Palanca	y	posición	del	pin
El posicionador se adapta al accionamiento 
utilizado y a la carrera nominal a través de 
la palanca de la cara posterior del posicio-
nador y del pin.
Las	tablas	de	carreras	de	la	página 21 
muestran la correspondencia entre palancas 
necesarias y posición del pin.
Como estándar el posicionador va equipado 
con la palanca M (posición del pin 35) (ver 
Fig. 4).

Desmontaje de la palanca y cambio de la 
posición	del	pin:

¡Daños en el posicionador debido al des-
montaje incorrecto de la palanca!

 Î Sólo se puede quitar la palanca cuando 
ésta se encuentra en el tope mecánico in-
ferior.

1. Mover la palanca al tope mecánico infe-
rior (ver Fig. 5) y mantenerla allí, soltar y 
quitar la tuerca con una llave de an-
cho 10.

2. Quitar	la	palanca	del	vástago.
3. Colocar el pin en la posición que corres-

ponda según la tabla de carreras.
4. Atornillar la palanca.

NOTA!

NOTA!
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Fig. 4: Palanca M con posición del pin 35

Tope mecánico superior

Tope mecánico inferior
Apertura para 
desaireación

Fig. 5: Topes mecánicos y apertura para desaireación
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5.2 Montaje integrado

5.2.1 Accionamientos 
Tipo 3277-5	y	
Tipo 2780-2

 Î Piezas de montaje y accesorios:  
ver Tabla 3,	pág. 17.

 Î Observar las tablas de carrera de la  
página 21.

Accionamiento	de	120 cm²
Dependiendo del lado de montaje del posi-
cionador, a la izquierda o derecha del puen-
te, la presión de mando se conduce a la 
membrana del accionamiento por el corres-
pondiente conducto.

 Î Primero se tiene que montar la placa dis-
tribuidora (9) en el puente según la posi-
ción de seguridad "vástago saliendo del 
accionamiento" o "vástago entrando al 
accionamiento" (colocarlo con el corres-
pondiente símbolo para el montaje al la-
do izquierdo o derecho según la marca, 
ver Fig. 7).

1. Montar	la	placa	de	conexiones	(6)	o	el	
conector para manómetro (7) con el ma-
nómetro al posicionador, cuidando que 
las	juntas	(6.1)	queden	en	su	lugar.

2. Destornillar el tornillo-tapón (4) de la ca-
ra posterior del posicionador y atorni-
llarlo	en	el	orificio	situado	por	debajo	
(posición de reserva) (ver Fig. 9) y cerrar 
con el tapón (5) de los accesorios la sali-
da "output" de la placa de conexiones 
(6)	o	del	conector	para	manómetro	(7).

3. Colocar el dispositivo de arrastre (3) en 
el vástago del accionamiento, alinearlo y 
fijarlo	de	forma	que	el	tornillo	de	fijación	
esté bien alojado en el encaje del vásta-
go del accionamiento.

4. Carrera	15 mm: el pin (2) de la palanca 
M (1) en la parte posterior del posicio-
nador se deja en la posición 35 (están-
dar). Carrera	7,5 mm: desenroscar el 
pin (2) colocado en la posición 35 y ros-
carlo en la posición 25.

5. Colocar la junta de cierre (15) en la ra-
nura de la carcasa del posicionador.

6.	 Colocar el posicionador en el acciona-
miento, de forma que el pin transmisor 
(2) se apoye encima del dispositivo de 
arrastre (3). Al hacer esto presionar en 
la	superficie	ranurada,	como	se	muestra	
en la Fig.	6, para bloquear la palanca 
en la posición superior. La palanca (1) 
tiene que apoyar en el dispositivo de 
arrastre por acción del resorte.

Fig. 6: Bloqueo de la palanca
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9 11
Supply 9 Output 38

5
6

7

3

2
1

15

6.1

1.1
1.2

8
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16

1 Palanca
1.1 Tuerca
1.2 Arandela presión
2 Pin transmisor
3 Dispositivo de  

arrastre
4 Tornillo-tapón
5 Tapón
6 Placa de conexiones
6.1 Juntas
7 Conector para  

manómetro
8 Kit montaje  

manómetros
9 Placa distribuidora
11 Tapa
15 Junta de cierre
16 Tapón de  

desaireación

Símbolos

Vástago saliendo 
del accionamiento

Placa distribuidora (9)

Marca

Vástago entrando 
al accionamiento

Entrada presión de 
mando con montaje 
derecha

Entrada presión de 
mando con montaje 
izquierda

Montaje a la izquierda Montaje a la derecha

Fig. 7: Montaje integrado - conexión presión de mando en accionamiento Tipo 3277-5 de 120 cm²
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7. Fijar el posicionador con los dos tornillos 
en el accionamiento.

8. Montar la tapa (11) en el otro lado. Al 
hacerlo prestar atención para que una 
vez instalada la válvula, el tapón de des-
aireación quede en la parte inferior, pa-
ra asegurar la evacuación de posibles 
condensados (Fig. 8).

Electroválvula	adicional
Cuando se monta una electroválvula adicio-
nal en el posicionador es necesario cerrar el 
orificio	de	la	presión	de	mando	de	la	cara	
posterior del posicionador (ver Fig. 9). Para 
ello utilizar el tornillo-tapón situado en el 
orificio	del	medio	(posición	de	reserva),	des-
tornillarlo y atornillarlo como se muestra en 
el	orificio	de	la	presión	de	mando.
En este caso, conducir la presión de mando 
desde la salida "output" a través de la placa 
de	conexiones	(6)	o	del	conector	para	ma-
nómetro (7) hasta el accionamiento. La pla-
ca distribuidora (9) se sustituye por la placa 
de conexiones (accesorios accionamiento).

La placa distribuidora y la placa de conexio-
nes son accesorios para el accionamiento de 
120 cm², ver cap. 3.2, pág. 17.

Información

Tapa Tapón de 
desaireación

Fig. 8: Tapa con tapón de desaireación 
cuando la válvula está montada
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Tornillo-tapón (4) 
(orificio	presión	de	mando)

Posición de reserva

Tornillo	de	fijación

Fig. 9: Orificios para la presión de mando y posición de reserva del tornillo-tapón
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5.2.2 Accionamiento 
Tipo 3277

 Î Piezas de montaje y accesorios:  
ver Tabla 4,	pág. 17.

 Î Observar las tablas de carrera de la  
página 21.

Accionamiento	de	175	a	750 cm²
El posicionador se puede montar a la iz-
quierda o a la derecha del puente. En accio-
namientos con "vástago saliendo del accio-
namiento" la presión de mando se conduce 
al accionamiento por una conducción inter-
na en el puente a través del bloque de unión 
(12), y con "vástago entrando al acciona-
miento" a través de un tubo externo.
Colocar el dispositivo de arrastre (3) en el 
vástago	del	accionamiento,	alinearlo	y	fijar-
lo	de	forma	que	el	tornillo	de	fijación	esté	
bien alojado en el encaje del vástago del 
accionamiento.
1. En	los	accionamientos	de	175	y	350 cm²	

con	carrera	de	15 mm	el	pin	(2)	se	deja	
en la posición 35.
En	accionamientos	de	355	o	750 cm²	
desenroscar el pin (2) colocado en la po-
sición 35 de la palanca M (1) y roscarlo 
en la posición 50.

2. Colocar la junta de cierre (15) en la ra-
nura del posicionador.

3. Colocar el posicionador en el acciona-
miento, de forma que el pin (2) se apoye 
encima del dispositivo de arrastre (3).

4. Al	hacer	esto,	presionar	en	la	superficie	
lateral ranurada para bloquear la palan-
ca en la posición superior (ver Fig.	6).

La palanca (1) tiene que apoyar en el 
dispositivo de arrastre por acción del re-
sorte.
Fijar el posicionador con los dos tornillos 
en el accionamiento.

5. Comprobar que la lengüeta de la junta 
(16)	lateral	al	bloque	de	unión,	se	en-
cuentra encima del símbolo correspon-
diente a la ejecución del accionamiento 
"vástago saliendo" o "vástago entran-
do". Si es necesario, desatornillar los 
tres tornillos, levantar la tapa, girar la 
junta	(16)	180°	y	volver	a	fijarlo.

6.	 Colocar el bloque de unión (12) con sus 
juntas en el posicionador y puente del 
accionamiento,	y	fijarlo	con	los	tornillos	
(12.1).

7. En accionamientos "vástago entrando" 
además se tiene que quitar el tapón 
(12.2) y montar el tubo externo para la 
presión de mando.

8. Montar la tapa (11) en el otro lado. Al 
hacerlo prestar atención para que una 
vez instalada la válvula, el tapón de des-
aireación quede en la parte inferior, pa-
ra asegurar la evacuación de posibles 
condensados (ver Fig. 8,	pág. 32).
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2

10 15 1 2 3 11

1.1
1.2

12.11216

16

12.2
SUPPLY

A

Ansicht A

1

2

10 15 1 2 3 11

1.1
1.2

12.11216

16

12.2
SUPPLY

A

Ansicht A

11 Palanca M
1.1 Tuerca
1.2 Arandela de presión
2 Pin transmisor
3 Dispositivo de arrastre
11 Tapa
12 Bloque de unión
12.1 Tornillo
12.2 Tapón o conexión para tubo 

externo presión de mando
15 Junta de cierre
16 Junta

Accionamiento	Tipo 3277	con	montaje	
integrado	de	posicionador	Tipo 3725	 

(imagen con tapa versión GI:00)

Fig. 10: Montaje integrado · Conexión de la presión de mando en accionamiento Tipo 3277 de 
240 a 750 cm²

Vista A
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5.3 Montaje según 
IEC 60534-6

El posicionador se monta en la válvula me-
diante	un	soporte	angular	NAMUR	(10).

 Î Piezas de montaje y accesorios:  
ver Tabla 6,	pág. 19.

 Î Observar las tablas de carrera de la  
página 21.

1. Atornillar las dos uniones pasador (14) 
en el soporte angular (9.1) del acopla-
miento (9), encajar la placa de arrastre 
(3)	y	fijarla	con	los	tornillos	(14.1).

2. Fijar	el	soporte	angular	NAMUR	(10)	en	
la válvula:

 − En	las	válvulas	con	puente	NAMUR:	fijar	
el	soporte	angular	NAMUR	(10)	con	el	
tornillo M8 (11) y la arandela dentada 
directamente en el taladro del puente.

 − En las válvulas con columnas: colocar 
ambas	abrazaderas	(16)	entorno	a	las	
columnas, colocar el soporte angular 
NAMUR	(10)	y	atornillar	las	tuercas	con	
arandelas inferior y dentada.

3. Colocar	el	soporte	angular	NAMUR	(10)	
a	una	altura	tal	que	sus	orificios	de	fija-
ción queden en línea con el centro de la 
placa indicadora de carrera (15) (en la 
mitad de la carrera de la válvula la ra-
nura de la placa debe estar a la mitad 
del	soporte	angular	NAMUR).

4. Montar	la	placa	de	conexiones	(6)	o	el	
conector para manómetro (7) con manó-
metro (8) al posicionador, cuidando que 
las	juntas	(6.1)	queden	en	su	lugar.

5. Colocar el posicionador en el soporte 
angular	NAMUR,	de	forma	que	el	pin	
(2) se aloje en la ranura de la placa de 
arrastre (3). Mover la palanca (1) según 
corresponda.
Fijar el posicionador con los dos tornillos 
al	soporte	angular	NAMUR.
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1 Palanca
1.1 Tuerca
1.2 Arandela de presión
2 Pin transmisor
3 Placa de arrastre
6 Placa de conexiones
6.1 Juntas
7 Conector para manómetro
8 Manómetro
9 Acoplamiento
9.1 Soporte angular
10 Soporte angular  

NAMUR
11 Tornillo
14 Uniones pasador
14.1 Tornillos
15 Placa indicadora de carrera
16 Abrazadera

10

11

14.1

3

14

1
1.2
1.1
2

9.1

9

6.1 6 7 8

15

Montaje a columnas
Columnas	Ø	20	a	35 mm

16

Fig. 11: Montaje según IEC 60534-6
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5.4 Montaje a accionamiento 
Tipo 3372	(V2001)

El	posicionador	Tipo 3725	se	incluye	en	el	
suministro de las válvulas de la Serie V2001 
(accionamiento Tipo 3372) (Fig. 12).
En este capítulo se describe de forma abre-
viada el montaje, como ayuda en caso de 
modificación.

Accionamiento	de	120/350 cm²,	vástago	
saliendo
La presión de mando se conduce a la mem-
brana del accionamiento a través del corres-
pondiente	orificio	en	el	elemento	de	soporte.

 Î Para ello, atornillar el tornillo de parte 
posterior	del	posicionador	en	el	orificio	
inferior (posición de reserva) (ver Fig. 9, 
pág. 33).

Accionamiento	de	120/350 cm²,	vástago	
entrando
La presión de mando se conduce a la mem-
brana del accionamiento por el correspon-
diente tubeado lateral en el elemento de so-
porte.

Montaje	con	electroválvula
La presión de mando se conduce a través de 
la salida "output" del posicionador a la elec-
troválvula	y	a	través	del	orificio	correspon-
diente en el elemento de soporte a la mem-
brana del accionamiento.
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Accionamiento	Tipo 3372, 
ejecución	120 cm²

Accionamiento	Tipo 3372, 
ejecución	350 cm²

Fig. 12: Montaje a accionamiento Tipo 3372 (imagen con tapa versión GI:00)
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5.5 Montaje a accionamiento 
rotativo

El posicionador se monta mediante un so-
porte en el accionamiento rotativo.

 Î Piezas de montaje y accesorios:  
ver Tabla 7,	pág. 19.

 Î Para el montaje en el accionamiento rota-
tivo	SAMSON	Tipo	3278	(160 cm²)	o	
VETEC	Tipo	S160	primero	es	necesario	
montar un adaptador (13) con cuatro tor-
nillos (10.1) en el extremo libre del vásta-
go del accionamiento.

1. Colocar el dispositivo de arrastre (3) en 
la ranura del vástago del accionamiento 
o del adaptador (13).

2. Colocar la rueda de acoplamiento (4) en-
cima del dispositivo de arrastre (3) con la 
cara lisa del lado del accionamiento. Co-
locar la rueda de forma que, con posi-
ción de válvula cerrada, la ranura coinci-
da con el sentido de giro según la Fig. 
13.

3. Atornillar fuertemente la rueda de aco-
plamiento (4) y el dispositivo de arrastre 
(3) con el tornillo (4.1) y la arandela de 
presión (4.2) al vástago del acciona-
miento.

4. Montar	la	placa	de	conexiones	(6)	o	el	
conector para manómetro (7) con manó-
metro (8) al posicionador, cuidando que 
las juntas queden en su lugar.

5. Fijar el soporte de montaje (10) con cua-
tro tornillos (10.1) al accionamiento.

6.	 Desatornillar el pin (2) estándar de la 
palanca M (1) del posicionador. Utilizar 

el pin (Ø 5 mm)	de	los	accesorios	de	
montaje	y	atornillarlo	en	el	orificio	para	
posición 90°.

7. Colocar el posicionador en el soporte de 
montaje (10) y atornillarlo. Al hacerlo 
colocar la palanca (1) de forma que, te-
niendo en cuenta la dirección de giro del 
accionamiento rotativo, el pin transmisor 
encaje en la ranura de la rueda de aco-
plamiento (4) (Fig. 14).

 Î A mitad de recorrido del accionamiento 
rotativo, la palanca (1) tiene que quedar 
paralela longitudinalmente al posiciona-
dor.

8. Pegar la escala adhesiva en la rueda de 
acoplamiento (4), de forma que la punta 
de	la	flecha	indique	la	posición	cerrada	
y que sea de fácil lectura en la posición 
de montaje de la válvula.

Fig. 13: Sentido de giro
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1 Palanca
1.1 Tuerca
1.2 Arandela de presión
2 Pin transmisor
3 Dispositivo de  

arrastre
4 Rueda	acoplamiento
4.1 Tornillo
4.2 Arandela de presión
5 Eje del accionamiento

6 Placa de conexiones
6.1 Juntas
7 Conector para manómetro
8 Kit montaje manómetros
10 Soporte de montaje
10.1 Tornillos
13 Adaptador
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5
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10.1

4

4.2

Montaje a accionamientos rotativo 
SAMSON	Tipo 3278	(160 cm²) 

o	VETEC	Tipo	S160

Montaje	según	VDI/VDE 3845	nivel	1

Fig. 14: Montaje a accionamiento rotativo
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5.5.1 Ejecución	robusta
 Î Piezas de montaje y accesorios:  
ver Tabla 7,	pág. 19.

Preparar el accionamiento, si es necesario 
montar un adaptador del fabricante del ac-
cionamiento.
1. Montar la caja adaptadora (10) en el 

accionamiento rotativo. Con montaje se-
gún VDI/VDE, si es necesario, colocar 
primero las piezas distanciadoras (11).

2. En los accionamientos rotativos SAM-
SON	Tipo 3278	y	VETEC	S160 atornillar 
el adaptador (5) en el extremo libre del 
eje del accionamiento, en el VETEC R co-
locar el adaptador (5.1). En los Ti-
po 3278,	VETEC S160	y	VETEC	R colo-
car el adaptador (3), en la ejecución	
VDI/VDE sólo cuando lo requiera el ta-
maño del accionamiento.

3. Pegar la etiqueta (4.3) en la rueda de 
acoplamiento de forma que la parte 
amarilla sea visible por la ventana de la 
caja cuando la válvula esté "abierta". Si 
se desea, se pueden pegar en la carcasa 
las etiquetas adhesivas con símbolos ex-
plicativos que se adjuntan.

4. Colocar el acoplamiento (4) en la ranura 
del vástago del accionamiento o bien del 
adaptador	(3)	y	fijarlo	mediante	el	torni-
llo (4.1) y la arandela de presión (4.2).

5. Desatornillar el pin (2) estándar de la 
palanca M (1) del posicionador. Atorni-
llar	el	pin	transmisor	(Ø5 mm)	del	kit	de	
montaje en la posición de pin 90°.

6.	 Cuando sea necesario, montar el conec-
tor para manómetro (7) con manómetro 

o si se requieren roscas de conexión 
G ¼,	la	placa	de	conexiones	(6),	asegu-
rando	que	las	juntas	(6.1)	se	alojen	en	
su lugar. En accionamientos de doble 
efecto sin resortes, se necesita montar un 
amplificador-inversor,	ver	cap.	5.5.2.

7. En accionamientos con un volumen infe-
rior	a	300 cm³	roscar	la	restricción	(de	los	
accesorios,	núm.	referencia	1400-6964)	
en la salida de la presión de mando del 
posicionador (o del conector para manó-
metro o placa de conexiones).

8. Atornillar el posicionador en la placa 
adaptadora (12).

9. Colocar el posicionador con la placa 
adaptadora	encima	de	la	caja	(10)	y	fi-
jarlo. Teniendo en cuenta el sentido de 
giro del accionamiento, alinear la palan-
ca (1) para que quede en la ranura de 
la rueda de acoplamiento con su pin 
(Fig. 15).

1

10

4

Accionamiento gira en 
sentido antihorario

Accionamiento gira en 
sentido horario

Fig. 15: Sentido de giro
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6
6.1
7
8

1
1.1
1.2
2
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4.1

3

10.1
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4.3
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4.1
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5.1
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10.1
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4.3
4
4.2

1 Palanca
1.1 Tuerca
1.2 Arandela de presión
2 Pin transmisor
3 Adaptador
4 Rueda	de	acoplamiento
4.1 Tornillo
4.2 Arandela de presión
4.3 Etiqueta adhesiva
5 Vástago accionamiento 

o adaptador

5.1 Adaptador
	 6 Placa de conexiones
	 6.1 Juntas
 7 Conector para  

manómetro
 8 Kit montaje manómetros
10 Caja adaptadora
10.1 Tornillos
11 Pieza distanciadora
12 Placa adaptadora

Salida presión de mando para  
accionamiento	con	volumen	<300 cm³ 
prever restricción roscada

SAMSON	Tipo 3278
VETEC S160, VETEC R

Montaje	según	VDI/VDE 3845	(Sep.	2010)	
nivel	de	fijación	1,	tamaño	AA1	a	AA4,	ver	
página 26

Fig. 16: Montaje a accionamiento rotativo, ejecución robusta
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5.5.2 Montaje del 
amplificador	inversor	
Tipo 3710

Cuando	se	utiliza	el	amplificador	inversor	Ti-
po 3710	es	necesario	montar	una	placa	de	
conexiones entre el posicionador y el ampli-
ficador	inversor.	El	amplificador	inversor,	
junto	con	la	placa	de	conexiones,	se	fija	con	
unos tornillos al posicionador (Fig. 17).

Los tornillos suministrados con la placa de 
conexiones tienen un perfil TORX PLUS® (ta-
maño 25 IP) y se deberán apretar con una 
herramienta adecuada.

Mayores	detalles	del	amplificador	inversor	
Tipo 3710:	ver	las	instrucciones	de	montaje	
y servicio u EB 8392

Placa de conexiones

Amplificador	inversor 
Tipo 3710

Tornillo penetrante con 
perfil	TORX	PLUS®, tamaño 25 IP

Fig. 17: Montaje del amplificador inversor Tipo 3710

Información
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5.6 Conexiones	neumáticas

¡Riesgo de daños debido al posible movi-
miento del vástago del accionamiento de la 
válvula cuando se conecta la energía auxi-
liar neumática!

 Î ¡No tocar ni bloquear el vástago del ac-
cionamiento!

¡Riesgo de daños en el posicionador y error 
de funcionamiento por una conexión neu-
mática incorrecta!

 Î ¡Los racores se encuentran entre los ac-
cesorios y se tienen que roscar solo en la 
placa de conexiones, en el bloque de 
manómetros o en el bloque de unión!

 Î La longitud del tubo o conducción debe-
ría ser la menor posible para evitar re-
trasos en la transmisión de la señal de 
regulación.

Las conexiones neumáticas se pueden elegir 
con	rosca	¼	NPT	o	G	¼.	Se	pueden	utilizar	
los racores usuales para tubo metálico y de 
cobre o para tubo de plástico.

¡Error de funcionamiento por la mala cali-
dad del aire!

 Î El aire de alimentación tiene que ser se-
co, limpio y libre de aceite!

 Î ¡Deben observarse necesariamente las 
normas de mantenimiento de las estacio-
nes reductoras previas!

 Î ¡Antes de conectar las tuberías de aire 
deben purgarse a fondo!

5.7 Conectar	la	alimentación	
de aire

¡Error de funcionamiento por no mantener 
el orden de montaje, instalación y puesta 
en marcha!
¡Proceder con el orden siguiente!
1. Quitar las tapas que protegen las cone-

xiones neumáticas.
2. Montar el posicionador en la válvula.
3. Conectar la energía auxiliar neumática.
4. Conectar la energía auxiliar eléctrica.
5. Realizar los ajustes de puesta en marcha.

5.7.1 Conexión	de	la	presión	
de mando

La conexión de la presión de mando depen-
de del tipo de montaje:

Accionamiento Tipo 3277
 Î En caso de montaje integrado en el accio-
namiento	Tipo 3277,	la	conexión	de	la	
presión de mando está preestablecida.

Montaje según IEC 60534-6
 Î En	caso	de	montaje	según	IEC 60534-6	
(NAMUR)	la	presión	de	mando	se	conec-
tará a la cámara inferior o superior del 
accionamiento dependiendo de la posi-
ción de seguridad "vástago entrando" o 
"vástago saliendo".

ADVERTENCIA!

NOTA!

NOTA!

NOTA!
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Accionamiento	rotativo	(ejecución	robusta)
 Î En accionamientos rotativos se tienen 
que observar las instrucciones de cada 
fabricante.

Para controlar el aire de alimentación y la 
presión de mando, SAMSON recomienda 
montar manómetros, ver accesorios en cap. 
Tabla 7.

Montaje	del	manómetro:
 Î Ver	capítulos 5.3 y Fig. 11

5.7.2 Presión	de	alimentación
La presión de alimentación necesaria depen-
de del margen nominal de señal y del sentido 
de actuación (posición de seguridad) del ac-
cionamiento. El margen nominal de señal se 
encuentra en la placa de características como 
margen de resortes o margen de la presión 
de mando. El sentido de actuación se indica 
con FA o FE, o bien por un símbolo.
FA	o	ATO	(Air	to	open):
Vástago saliendo del accionamiento por la 
fuerza de los resortes
FE	o	ATC	(Air	to	close):
Vástago entrando al accionamiento por la 
fuerza de los resortes

Cálculo	de	la	presión	de	alimentación	con	
posición	de	seguridad	"válvula	cerrada"	
(en	válvulas	de	paso	recto	y	de	ángulo):

 Î Presión	de	alimentación	necesaria	=	 
valor superior del margen nominal 
+ 0,2 bar, y como mínimo 1,4 bar.

Cálculo	de	la	presión	de	alimentación	con	
posición	de	seguridad	"válvula	abierta"	(en	
válvulas	de	paso	recto	y	de	ángulo):

 Î La presión de alimentación necesaria 
para válvulas con cierre hermético se 
aproxima a la presión de mando máxi-
ma pstmáx, que se calcula:

pstmáx = F + d²	·	π	·	∆p [bar]
4 · A

d = diámetro	del	asiento	[cm]

∆p = diferencia de presión en la válvula 
[bar]

A = superficie	del	accionamiento	[cm²]
F = valor superior del margen de los  

resortes	del	accionamiento	[bar]

Si	no	se	especifican	datos,	calcularlo	como:
 Î Presión	de	alimentación	necesaria	=	 
valor superior del margen de resortes 
+ 1 bar

La presión de mando (Output 38) a la salida 
del posicionador se puede limitar a través 
del parámetro P9 = ON a aprox. 2,3 bar.

Consejo

Información
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5.8 Conexiones	eléctricas

¡Peligro de muerte por formación de una atmósfera explosiva!
Para la instalación eléctrica en zonas con riesgo de explosión se deberán observar las nor-
mas de instalación válidas de cada país!
La norma válida en Alemania es la EN 60079-14, VDE 0165-1: "Atmósfera con riesgo de 
explosión - planeación, selección y construcción de instalaciones eléctricas"

¡Una conexión incorrecta puede anular la seguridad intrínseca del equipo!
 Î ¡Respetar la asignación de bornes!
 Î ¡No soltar los tornillos lacados de fuera ni de dentro de la carcasa!
 Î Para la conexión del circuito de seguridad intrínseca se deben observar los valores máxi-
mos permitidos que figuran en el Certificado de prueba de tipo EC (Ui o U0, li o I0, Pi o 
P0: Ci o C0 y Li o L0).

PELIGRO!

ADVERTENCIA!

Selección	de	cables	y	conductores
 Î La	instalación	de	circuitos	de	seguridad	
intrínseca	se	realiza	según	la	EN	
60079-14,	VDE 0165	parte	1,	en	espe-
cial	tener	en	cuenta	el	párrafo	12!

 Î Para el cableado con cables multicon-
ductores con más de un circuito de segu-
ridad intrínseca aplica el párrafo 
12.2.2.7.

 Î El espesor de aislamiento mínimo de los 
conductores, para los materiales de ais-
lamiento usuales como polietileno es: 
mín.	0,2 mm.

 Î El	diámetro	de	cada	conductor, no pue-
de	ser	más	pequeño	que: mín.	0,1 mm.

 Î Pelar 8 mm de aislamiento en los extre-
mos del cable.

 Î Proteger las terminaciones de los cables 
contra	deshilamiento,	p. ej.	con	vainas	
terminales.

 Î Racores	de	conexión	disponibles: 
ver Tabla 8,	página 20
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Equipos para Zona 2/Zona 22
Para los equipos Ex nA II ("sin chispa") se-
gún	EN 60079-15:	2003	se	cumple	que:

 Î Solo se permite la conexión, interrupción 
o conmutación de circuito bajo tensión 
durante la instalación, mantenimiento o 
reparación.

Para los equipos conectados a circuitos con 
limitación de energía con tipo de protección 
Ex nL	(equipos	con	limitación	de	energía)	se-
gún	EN 60079-15:	2003	se	cumple	que:

 Î Los equipos se pueden conmutar en con-
diciones normales de operación.

Para equipos conectados a circuitos con li-
mitación de energía con tipo de protección 
Ex nL IIC se deben observar los valores 
máximos	que	figuran	en	la	declaración	de	
conformidad o en los anexos de la declara-
ción de conformidad.

5.8.1 Alimentación	eléctrica
 Î ¡Utilizar solo fuentes de corriente, nunca 
una fuente de tensión!

 Î ¡Mantener la señal de consigna dentro 
de los límites de destrucción estática de 
±33 V!

5.8.2 Entrada para cables
El racor para cables M20 x 1,5 es adecua-
do	para	un	rango	de	cables	de	6	a	12	mm.
Los bornes de tensión por resorte son para 
secciones	de	cable	de	0,2	a	1,5	mm².

 Î Para desbloquear los resortes de tensión 
presionar cuidadosamente la parte de 
plástico (Fig. 18) con un destornillador 
en el borne de conexión.

 Î Introducir o quitar el cable sin	forzar.

5.8.3 Conectar la energía 
auxiliar	eléctrica

¡Error de funcionamiento por no mantener 
el orden de montaje, instalación y puesta 
en marcha!
¡Proceder con el orden siguiente!
1. Quitar las tapas de protección de las 

conexiones neumáticas.
2. Montar el posicionador en la válvula.
3. Conectar la energía auxiliar neumática.
4. Conectar la energía auxiliar eléctrica.
5. Realizar los ajustes de puesta en marcha.

 Î Conectar la energía auxiliar (señal de 
mando mA) según Fig. 18.

NOTA!
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Parte de plástico

Asignación de bornes para la señal de 
mando mA:

+11 -12

Fig. 18: Conexiones eléctricas
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6 Operación

6.1 Elementos de mando
El	posicionador	tiene	tres	pulsadores	táctiles	capacitivos.	Se	trata	de	superficies	sensibles	al	
tacto, mediante las cuales se puede comandar el menú de la pantalla (Fig. 19). Además, 
mediante	la	restricción	Q	se	adapta	el	suministro	de	aire	al	tamaño	del	accionamiento.

6.1.1 Pulsadores capacitivos
Pulsador : "arriba"
Pulsador : "confirmación"
Pulsador : "abajo"
Al pulsar  o  se selecciona un código de parámetro (P0 a P20).	El	código	se	confirma	
al tocar el pulsador .
Para	guardar	los	parámetros	modificados	contra	fallo	de	corriente,	proceder	como	se	indica	
a continuación:

 Î Una	vez	modificado	el	parámetro	pulsar	  o  y cambiar a Code P0 o bien
 Î esperar	3 min	sin	tocar	los	mandos,	hasta	que	cambia	automáticamente	a	P0.

 − Mientras se indica el símbolo , el parámetro modificado no está guardado contra fallo 
de corriente.
 − El posicionador se queda en el punto de menú abierto mientras no se abandone el punto 
de menú.
 − Después de modificar los parámetros P2, P4 y P8 el equipo se debe volver a inicializar.

6.1.2 Restricción	de	caudal	Q
La restricción de caudal sirve para adaptar el suministro de aire al tamaño del accionamien-
to.	Para	ello	hay	dos	ajustes	fijos	posibles	(ver	cap.	7.3).

Información
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6.1.3 Pantalla
Los símbolos, que corresponden a determinados códigos y funciones, se representan en la 
pantalla (Fig. 19).	El	gráfico	de	barras	indica	la	diferencia	de	regulación	con	signo	y	valor.	
Por	cada	desviación	del	1 %	aparece	un	elemento	en	el	gráfico.
En equipos no inicializados, en lugar de la diferencia de regulación se muestra la posición 
de	la	palanca	en	grados	relativos	al	eje	longitudinal.	Un	elemento	del	gráfico	de	barras	re-
presenta unos 7° de ángulo de giro.
Cuando aparece en la pantalla el símbolo de anomalía ,	tocar	la	superficie	  o  hasta 
que aparece ERR para ver los códigos de error E0 hasta E15 (ver cap. 9.2).

Indicación Significado
ESC Cancelar
Err Error/fallo
LOW w demasiado pequeña
MAN Modo manual
MAX Margen máximo
RST Restablecer
INIT Inicialización
ON/OFF Valores de ajuste
ZERO Ajuste del punto cero

%

S
mm

%
mm

Confirmar

arriba

Valores no almacenados 
contra fallo de corriente

Unidad

Gráfico	de	barras,	 
diferencia de regulación

Anomalías

Modo manual

Modo regulación

Parámetro/código error

Posición de seguridad 
activa

Operación  
bloqueada

abajo

Fig. 19: Pantalla con todas las indicaciones
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7 Puesta en marcha del posicionador
Antes de la puesta en marcha montar el posicionador siguiendo el orden indicado en el cap. 
5. La puesta en marcha se realiza al conectar la señal de consigna, ver cap. 5.8.3.

 − Cuando el posicionador indica LOW, significa que la señal de consigan es menor a 
3,8 mA.
 − El posicionador está preparado para funcionar con sus ajustes estándar (valores de fábri-
ca) válidos para la mayoría de aplicaciones.
 − Después de conectar la señal eléctrica el posicionador realiza una calibración de las su-
perficies táctiles durante aprox. 3 s. Durante este tiempo no se deben tocar las superficies, 
en caso contrario el posicionador no reconoce ninguna entrada. Para un restablecimiento 
es necesario desconectar la alimentación eléctrica.

Indicación	después	de	conectar	la	energía	eléctrica
Indicación de un posicionador no inicializado:

S Se indican el Code P0, el símbolo de anomalía  y S para la posi-
ción de seguridad.
El número indica la posición de la palanca en grados en relación al 
eje longitudinal.

Indicación de un posicionador inicializado:

%

Se indica Code P0, el posicionador se encuentra en modo automáti-
co, lo cual se reconoce por el símbolo de regulación .
El	valor	indicado	corresponde	con	la	posición	en	%.
Mayores detalles acerca de la inicialización del posicionador: ver 
cap. 7.8.

Información
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7.1 Adaptación	de	la	indicación
La dirección de lectura del posicionador se puede girar 180°. Si la indicación está invertida, 
proceder como se indica a continuación:

6.	 Pulsar  o  hasta que aparece el Code P1.
7. Confirmar	el	código	seleccionado	con	 , P1 intermitente.
8. Pulsar  o  hasta obtener la dirección de lectura deseada.
9. Confirmar	la	dirección	de	lectura	seleccionada	con	 .

7.2 Desbloqueo	para	modificación	de	parámetros
En un posicionador inicializado, antes	de	modificar	ningún	parámetro,	es	necesario	desblo-
quear	la	configuración	a	través	de	Code	P19:

La indicación LOCK	y	el	símbolo	de	llave	indican	que	la	configura-
ción	está	bloqueada.	Desbloquear	para	configuración	de	la	siguiente	
forma:
1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P19.
2. Confirmar	el	código	seleccionado	con	 , P19 intermitente.
3. Pulsar  o  hasta que aparece OPEN.
4. Pulsar 	para	confirmar	el	desbloqueo.

El bloqueo de configuración se restablece si no se introduce nada durante 3 min.
Información
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7.3 Restricción	de	caudal	Q
La restricción de caudal Q (ver Fig. 20) sirve para adaptar el suministro de aire al tamaño 
del accionamiento:
Accionamientos con un tiempo de recorrido < 1 s,	como	los	lineales	con	superficie	
< 240 cm²	requieren	un	caudal	de	aire	reducido.

 Î Ajuste MIN (reducción del caudal a 1/3).
Accionamientos con un tiempo	de	recorrido	≥	1	s no requieren restricción de caudal de aire.

 Î Ajuste MAX.

Además	para	la	restricción	de	caudal	se	cumple:
 Î No se permiten posiciones intermedias.
 Î Cada vez que se cambia el ajuste de la restricción es necesario volver a inicializar el po-
sicionador.

Restricción	Q

Fig. 20: Ajuste de la restricción de caudal Q (posición MAX/MIN) (imagen con tapa versión GI:00)
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7.4 Introducir	el	sentido	de	actuación
 − Si al aumentar la presión de mando la válvula abre, posición ATO (Air to open).
 − Si al aumentar la presión de mando la válvula cierra, posición ATC (Air to close).

La presión de mando es la presión neumática a la salida del posicionador que se conduce al 
accionamiento.

Sentido de actuación estándar ajustado: ATO.
Cambio del sentido de actuación (tener en cuenta el desbloqueo pa-
ra	configuración,	cap.	7.2):
1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P2.
2. Confirmar	el	código	seleccionado	con	 , P2 intermitente.
3. Pulsar  o  hasta que aparece el sentido de actuación deseado.
4. Confirmar	el	ajuste	con	 .

El cambio del sentido de actuación tiene efecto solo después de una nueva inicialización.

7.5 Sentido de movimiento
El ajuste estándar del sentido de movimiento en el código P7 es aumentando/aumentando 
(>>), es decir, después de completarse una inicialización la pantalla del posicionador indi-
cará en la posición de válvula cerrada 0 %, y para válvula completamente abierta 100 %. Si 
es	necesario,	se	puede	modificar	el	sentido	de	movimiento	tanto	antes	como	después	de	la	
inicialización	(tener	en	cuenta	el	desbloqueo	para	configuración,	ver	cap.	7.2):

Cambiar a sentido de movimiento aumentando/disminuyendo:
1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P7.
2. Confirmar	el	código	seleccionado	con	 , P7 intermitente.
3. Toca  o  hasta que aparece <>.
4. Confirmar	el	ajuste	con	 .

Información
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Se cumple la siguiente relación:

Válvula CERRADA ABIERTA
Pantalla 0	% 100	%

Sentido de movimiento aumentando/aumentando (>>) 4 mA 20 mA

Sentido de movimiento aumentando/disminuyendo (<>) 20 mA 4 mA

7.6 Limitación	de	la	presión	de	mando
Cuando la fuerza máxima del accionamiento pueda conducir a daños en la válvula, se pue-
de limitar la presión de mando a través del Code P9. Así se limita la presión de mando a 
aprox.	2,3 bar.

Activación de la limitación de la presión de mando 
(tener	en	cuenta	el	desbloqueo	para	configuración,	ver	cap.	7.2):
1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P9.
2. Confirmar	el	código	seleccionado	con	 , P9 intermitente.
3. Pulsar  o  hasta que aparece ON.
4. Confirmar	el	ajuste	con	 .

7.7 Ajuste	de	otros	parámetros
En la tabla siguiente se listan todos los parámetros con los valores estándar de fábrica. Si se 
necesita	modificar	los	valores	de	los	parámetros	se	deberá	proceder	a	su	ajuste	como	se	
describe en el capítulo anterior.
Para mayores detalles de los códigos de parámetros consultar la lista de códigos (ver 
cap. 11.2).

Códigos	de	parámetros	[ajuste	de	fábrica]

P0 Indicación de estado P10 Función	posición	final	w	<	[ON]

P1 Dirección de lectura P11 Función	posición	final	w	>	[OFF]

P2 1) ATO/ATC	[ATO] P14 Indicación señal de consigna w

P3 1) Posición	del	pin	[35] P15 INIT Iniciar inicialización

P4 1) Margen	nominal	[MAX] P16 ZERO	Iniciar	ajuste	del	punto	cero

P5 Característica	[0] P17 MAN Modo manual
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Códigos	de	parámetros	[ajuste	de	fábrica]

P6 Señal	de	consigna	[4	a	20	mA] P18 RST	Restablecer

P7 w/x	sentido	de	movimiento	[>>] P19 Desbloqueo	para	configuración

P8 1) Factor	de	proporcionalidad	Kp	[50] P20 Info versión del Firmware

P9 Limitación	presión	2,3	bar	[OFF]

1) Requieren	una	nueva	inicialización

7.8 Inicialización
Durante la inicialización el posicionador se adapta óptimamente a los rozamientos y a la 
señal de presión requerida de la válvula.

¡Riesgo de lesión debido al movimiento del vástago del accionamiento!
 Î ¡No tocar ni bloquear el vástago!

¡Anomalía debido al movimiento inadmisible del vástago del accionamiento!
 Î ¡La inicialización no se debe realizar nunca con el proceso en marcha y solo cuando las 
válvulas de interrupción estén cerradas!

El alcance y tipo de ajustes a realizar dependerá de los ajustes previos en los parámetros. El 
ajuste estándar del margen nominal (Code P4) es MAX. El posicionador determina durante 
la inicialización el margen de carrera/ángulo de la válvula (desde la posición de válvula 
"CERRADA"	hasta	el	tope	mecánico	opuesto).
Como alternativa en el Code P4 se puede seleccionar otra carrera (ver lista de códigos 
cap. 11.2).

La carrera ajustada a través de Code P4 se limita solo a la inicialización, es posible que en 
modo automático para una señal de mando > 20 mA se supere la carrera ajustada.

ADVERTENCIA!

NOTA!

Información
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Iniciar	inicialización	(tener	en	cuenta	el	desbloqueo	para	configuración,	ver	cap.	7.2):

1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P15.
2. Mantener pulsado 	durante	6 s (se indica la cuenta atrás 

6...5...4...3...2...1).
Inicia la inicialización, INIT intermitente. La duración del proceso de 
inicialización depende del tiempo de recorrido del accionamiento y 
puede tardar algunos minutos.

%

Inicialización completada, el posicionador se encuentra en modo au-
tomático, lo cual se reconoce por el símbolo de regulación .
El	valor	indicado	corresponde	con	la	posición	en	%.
Bloqueo	para	configuración	activo,	se	reconoce	por	el	símbolo	de	llave.
Cuando la inicialización no se completa con éxito aparece el símbolo 
de anomalía .

7.8.1 Cancelación	de	la	inicialización
La inicialización se puede cancelar:
1. Durante la inicialización tocar el pulsador de estrella : aparece ESC intermitente en la 

pantalla.
2. Confirmar	con	el	pulsador	de	estrella	 : se cancela la inicialización.

Confirmar este Code con el pulsador de estrella , en otro caso el posicionador permanece 
en este punto del menú.

Estado de partida 1:
El posicionador no está inicializado.
Cuando se cancela una inicialización el posicionador cambia a su posición de seguridad.
Estado de partida 2:
El posicionador está inicializado.
Cuando se cancela una nueva inicialización el posicionador cambia al modo de regulación. 
En tal caso se mantienen los ajustes de la inicialización previa.
Inmediatamente después se puede empezar una nueva inicialización.

Información
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7.9 Ajuste del punto cero
En	caso	de	inexactitud	en	la	posición	de	cierre	de	la	válvula,	p. ej.	obturador	con	junta	blan-
da, puede ser necesario reajustar el punto cero mediante el Code P16 (tener en cuenta el 
desbloqueo	para	configuración,	ver	cap.	7.2).
Para el ajuste del cero se debe activar el Code P16 según se indica a continuación:

1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P16.
2. Mantener pulsado 	durante	6 s (se indica la cuenta atrás 

6...5...4...3...2...1).
Empieza el ajuste del cero, ZERO intermitente.
La duración del proceso depende del tiempo de recorrido del accio-
namiento y puede tardar algunos minutos.

El posicionador manda la válvula a su posición cerrada y reajusta el cero eléctrico interno.
Después	de	finalizar	con	éxito	el	ajuste	del	cero	el	posicionador	vuelve	al	modo	de	regulación.

7.9.1 Cancelación	ajuste	del	cero
El ajuste del punto cero se puede cancelar:
1. Durante el ajuste del punto cero tocar el pulsador de estrella : aparece ESC intermiten-

te en la pantalla.
2. Confirmar	con	el	pulsador	estrella	 : se cancela el ajuste del punto cero.

Confirmar este Code con el pulsador de estrella , en otro caso el posicionador permanece 
en este punto del menú.

El posicionador cambia al modo de regulación sin realizar el ajuste del punto cero. Inmedia-
tamente después se puede empezar otro ajuste del punto cero.

Información
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7.10 Modo manual
La	posición	de	la	válvula	se	puede	modificar	a	través	de	la	función	modo manual como se 
indica a continuación:

%

Tener	en	cuenta	el	desbloqueo	para	configuración,	ver	cap.	7.2.
1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P17.
2. Mantener pulsado 	durante	6 s (se indica la cuenta atrás 

6...5...4...3...2...1), P17 intermitente.
En un posicionador inicializado se indicará la posición actual de 
la válvula.
Un posicionador no inicializado indica la posición de la palanca 
del posicionador en grados respecto al eje longitudinal.

3. Pulsar  o  para cambiar el punto de consigna manual.

Posicionador	inicializado
El modo manual inicia con el último punto de consigna del modo automático, de forma que 
el cambio no es brusco.
Con	el	gráfico	de	barras	se	representa	la	diferencia	entre	los	puntos	de	consigna	manual	y	
automático, mientras la válvula se mueve a través de P17.
El	punto	de	consigna	manual	se	ajusta	en	intervalos	de	0,1	%.	Es	posible	mover	la	válvula	
manualmente.

Posicionador	no	inicializado
Es necesario mantener pulsado  o  para mover la válvula manualmente.
La	posición	se	alcanza	sin	regular.	El	gráfico	de	barras	indica	la	dirección	de	movimiento.
Pulsar  para desactivar el modo manual.

La función modo manual se puede terminar como se ha descrito antes o bien interrumpiendo 
la señal eléctrica (arranque en frío). El posicionador no abandona automáticamente esta 
función cuando se deja de operar para volver a la indicación de estado.

Información
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7.11 Restablecimiento
Un restablecimiento anula cualquier inicialización hecha y restablece todos los parámetros a 
su	ajuste	de	fábrica	estándar	(ver	lista	de	códigos,	cap. 11.2).

Tener	en	cuenta	el	desbloqueo	para	configuración,	ver	cap.	7.2.
1. Pulsar  o  hasta que aparece el Code P18.
2. Mantener pulsado 	durante	6 s (se indica la cuenta atrás 

6...5...4...3...2...1).
RST intermitente, mientras se mantiene el pulsador de estrella . Cuan-
do se suelta el pulsador, se ha realizado el restablecimiento y el posicio-
nador cambia a la indicación de estado P0.

Después de un restablecimiento se indica el símbolo de anomalía  en la pantalla, ya que es 
necesaria una nueva inicialización. Así mismo, se activa el código de error E2 (ver 
cap. 9.2).

Información
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 Î Deben observarse necesariamente las 
normas de mantenimiento de las estacio-
nes reductoras de aire previas.

8.1 Limpieza	de	la	tapa

¡Riesgo de daños en la tapa debido a una 
limpieza incorrecta!
Los equipos con versión de Hardware GI:00 
tienen la tapa de Makrolon® que se puede 
dañar si se utilizan detergentes abrasivos o 
disolventes para su limpieza.

 Î No frotar la tapa en seco.
 Î No utilizar detergentes clorados o alcohó-
licos, corrosivos, agresivos o abrasivos.

 Î No usar estropajos, cepillos o similares.

NOTA!

8.2 Preparativos para la 
devolución

Los posicionadores defectuosos se pueden 
enviar a SAMSON para su reparación.
Proceder como se indica a continuación pa-
ra enviar un equipo a SAMSON:
1. Poner la válvula de control fuera de ser-

vicio (ver la documentación de la válvula 
asociada).

2. Desmontar el posicionador, ver capítu-
lo 10.2

3. A continuación proceder según se des-
cribe	en	www.samsongroup.com	>	SER-
VICE	>	After	Sales	Service	>	Retouren

8 Mantenimiento

SAMSON prueba el posicionador antes de su suministro.
 − El equipo pierde su garantía si se lleva a cabo algún trabajo de mantenimiento o repara-
ción no descrito en estas instrucciones sin el consentimiento previo del departamento de 
asistencia técnica de SAMSON.
 − Utilizar únicamente piezas de repuesto originales SAMSON, que cumplan con las especifi-
caciones originales.

El	posicionador	Tipo 3725	está	libre	de	mantenimiento.	En	las	conexiones	neumáticas	Su-
pply	y	Output	hay	filtros	con	un	tamiz	de	100 µm,	en	caso	necesario	se	pueden	desenroscar	
y limpiar.

Información



64  EB 8394 ES

Anomalías

9 Anomalías
En caso de anomalía aparece en la indicación el símbolo de anomalía . Pasar por los có-
digos Code P0 o P20	pulsando	las	superficies	táctiles	para	ver	los	códigos	de	error	desde	E0 
hasta E15 correspondientes y la indicación ERR. En la lista de códigos se puede consultar la 
causa	y	una	ayuda	para	su	solución,	cap. 9.2.
Ejemplo:
Si en Code P4 (margen nominal) se introduce una carrera mayor a la carrera máxima posi-
ble de la válvula, la inicialización se cancela (código de error E2), porque no es posible rea-
lizar la carrera nominal (código de error E6). La válvula se mueve a su posición de seguri-
dad (indicado por S).

S Indicación de anomalía:
 − Se indica el símbolo de anomalía .
 − La válvula está en su posición de seguridad (indicado por S).

S Código de error E2: inicialización cancelada.

S Código de error E6: no se alcanza la carrera nominal.

Para solucionar el error se deberá cambiar el margen nominal (Code P4) y volver a iniciali-
zar el posicionador.
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9.1 Restablecimiento	de	códigos	de	error
Los códigos de error E0 y E8 se restablecen como se indica a continuación:

4. Seleccionar el código de error pulsando  o .

5. Confirmar	con	 , aparece ESC, código de error intermitente.

6.	 Pulsar  o , aparece RST.
7. Pulsar , para restablecer el error.

Para cancelar el restablecimiento del error pulsar  cuando apa-
rece ESC.
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9.2 Códigos	de	error
Los	errores	indicados	en	la	tabla	siguiente	se	clasifican	en	clases	de	error:
Clase de error 1: no es posible la operación
Clase de error 2: sólo es posible la operación en modo manual
Clase de error 3: es posible la operación en modo manual y automático
Para las anomalías no indicadas en la tabla, contactar con el servicio de asistencia técnica 
de	SAMSON	(ver	cap. 11.1).

Code Descripción Clase

E0 Error del punto cero
(error de operación)

Solo con la función de cierre hermético P10	posición	final	
w < en ON.
El	punto	cero	se	ha	desplazado	más	de	un	5	%	respecto	a	
la	inicialización.	Este	error	puede	aparecer	si	p. ej.	se	des-
gastan los internos de la válvula. 3

Solución Revisar	la	válvula	y	el	montaje	del	posicionador.
Si el montaje está correcto realizar un ajuste del punto cero 
con el Code P16	(ver	cap. 7.9).
El	código	de	error	se	puede	restablecer	(ver	cap. 9.1).

E1 Los valores indicados y 
INIT	no	son	idénticos
(error de operación)

Los valores ajustados e indicados no coinciden con los va-
lores	INIT,	porque	se	modificaron	parámetros	después	de	la	
inicialización. 3

Solución Restablecer	los	parámetros	o	volver	a	realizar	una	nueva	
inicialización.

E2 Posicionador no 
inicializado

Error	de	funcionamiento	o	modificación	de	parámetros,	se	
requiere una nueva inicialización.

2
Solución Ajustar los parámetros y inicializar el posicionador por 

Code P15.

E3 Ajuste de KP
(error de inicialización)

El posicionador oscila.
La restricción de caudal no está bien ajustada, ganancia 
demasiado grande.

2
Solución Comprobar el ajuste de la restricción de caudal según cap. 

7.3, limitar la ganancia KP por Code P8, volver a iniciali-
zar el equipo.
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E4 Tiempo de recorrido 
demasiado	rápido
(error de inicialización)

Los tiempos de recorrido del accionamiento determinados 
durante la inicialización son < 0,5 s, de forma que el posi-
cionador no se puede ajustar óptimamente.

2
Solución Comprobar el ajuste de la restricción de caudal según el 

cap. 7.3.
Volver a inicializar el equipo.

E5 No se puede detectar  
la	posición	de	reposo
(error de inicialización)

La presión de alimentación es variable, error de montaje.

2
Solución Revisar	la	alimentación	y	el	montaje.

Volver a inicializar el equipo.

E6 No	se	alcanza	la	 
carrera determinada en 
la	inicialización
(error de inicialización)

Presión de alimentación demasiado pequeña, fuga en el 
accionamiento, carrera ajustada incorrecta o limitación de 
presión activa.
Con el ajuste MAX en Code P4 (margen nominal): 
El span de medición de la palanca es demasiado pequeño 
(palanca incorrecta, posición del pin incorrecta). Con un 
ángulo del eje del posicionador inferior a 11° se cancela 
la inicialización.

2

Solución Revisar	la	alimentación,	el	montaje,	la	palanca,	la	posición	
del pin y los ajustes. Volver a inicializar el equipo.

E7 El accionamiento no se 
mueve
(error de inicialización)

No hay aire de alimentación, montaje bloqueado.

2
Solución Revisar	el	aire	de	alimentación,	el	montaje	y	la	señal	de	en-

trada de mA.
Volver a inicializar el equipo.

E8 Señal de carrera en  
límite	inferior/superior

Posición del pin incorrecta, palanca incorrecta, alineación 
incorrecta	en	el	montaje	según	NAMUR.

1
Solución Restablecer	el	código	de	error	(ver	cap.	9.1).

Revisar	el	montaje	y	volver	a	inicializar	el	equipo.

E9 
hasta 
E15

Error del equipo  
(interno)

Enviar el equipo a SAMSON AG para su reparación.
1/3
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9.3 Actuaciones en caso de emergencia
En caso de fallo de la energía auxiliar neumática y/o eléctrica, el posicionador desairea 
completamente	el	accionamiento	y	la	válvula	va	a	la	posición	de	seguridad	predefinida	por	
el accionamiento.
El responsable de planta es el responsable de tomar medidas de emergencia.

Las medidas de emergencia a tomar en caso de aparecer una anomalía en la válvula, se 
describen en la documentación de la válvula correspondiente.

Consejo
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Puesta	en	fuera	de	servicio	y	desmontaje

10 Puesta	en	fuera	de	servicio	y	
desmontaje

¡Peligro de muerte al anular la protección 
contra explosión!
Cuando se abre la tapa de la caja del posi-
cionador no se garantiza la protección con-
tra explosión.

 Î Para el montaje y la instalación en zonas 
con riesgo de explosión tener en cuenta 
la norma EN 60079-14, VDE 0165 par-
te 1.

¡Anomalía en el proceso debido a la inte-
rrupción de la regulación!

 Î No realizar trabajos de montaje y man-
tenimiento en el posicionador con el pro-
ceso en marcha, y llevarlos a cabo sólo 
cuando las válvulas de interrupción estén 
cerradas.

10.1 Puesta	en	fuera	de	servicio
Para poner el posicionador fuera de servicio 
y poder desmontarlo, proceder como se in-
dica a continuación:
1. Desconectar y bloquear la presión de 

alimentación y la energía auxiliar neu-
mática.

2. Abrir la tapa de la caja del posicionador 
y desconectar los cables de la energía 
eléctrica.

10.2 Desmontar el posicionador
1. Retirar	los	cables	para	la	energía	auxi-

liar eléctrica del posicionador.
2. Desconectar las conducciones de la pre-

sión de alimentación y de la energía au-
xiliar neumática (no es necesario en ca-
so de montaje integrado a través de blo-
que de unión).

3. Soltar	los	tres	tornillos	de	fijación	del	po-
sicionador para desmontarlo.

10.3 Gestión	de	residuos
SAMSON es un fabricante regis-
trado en Europa, 
u https://www.samsongroup.
com/en/about-samson/environ-
ment-social-governance/mate-
rial-compliance/waste-electri-
cal-and-electronic-equipment-
weee-and-its-safe-disposal/ 
Nº	de	registro	RAEE: 
DE	62194439

 Î Para el desecho del equipo tener en 
cuenta las regulaciones locales, naciona-
les e internacionales.

 Î No tirar los componentes utilizados, lu-
bricantes y materiales peligrosos junto 
con los residuos domésticos.

Sobre demanda, SAMSON puede en-
tregar un pasaporte de reciclaje según 
PAS 1049 para el equipo. Por favor, diríjase 
a aftersalesservice@samsongroup.com indi-
cando los datos de su empresa.

PELIGRO!

NOTA!

Información
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Como parte de un concepto de recupera-
ción, si el cliente lo solicita, SAMSON puede 
designar a un proveedor de servicios para 
que desmonte y recicle el producto.

11 Anexo

11.1 Servicio de asistencia 
técnica

Contactar con el servicio asistencia técnica 
de SAMSON para el mantenimiento y la re-
paración de equipos, así como en caso de 
presentarse defectos o anomalías de funcio-
namiento.

E-Mail
El departamento de asistencia técnica se 
puede contactar a través de la dirección de 
mail: aftersalesservice@samsongroup.com.

Direcciones	de	SAMSON AG	y	sus	filiales
Las	direcciones	de	SAMSON	AG	y	sus	filia-
les,	así	como	delegaciones	y	oficinas,	se	
pueden consultar en Internet: www.samson-
group.com o en los catálogos de productos 
SAMSON.

Datos necesarios
En caso de consulta y para el diagnóstico de 
fallos facilitar los siguientes datos:
 − Número de pedido y de posición
 − Tipo, número de serie, versión de  

Firmware, ejecución del equipo

Consejo
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11.2 Lista	de	códigos

11.2.1 Códigos	de	parámetros
Code Indicación,	valores 

[Ajuste	de	fábrica]
Descripción

Nota: Códigos con * necesitan una nueva inicialización

P0 Indicación	de	estado	
mostrando  
información	básica

La indicación numérica indica en los posicionadores inicializados 
la	posición	de	la	válvula	o	el	ángulo	de	apertura	en	%.
Al presionar el pulsador de estrella  y en caso de posicionador 
no inicializado, se indicará la posición de la palanca respecto al 
eje longitudinal.

P1 Dirección	de	lectura La indicación gira 180°.

P2* ATO/ATC
[ATO]

Parámetro para adaptar el posicionador a la válvula: 
ATO: Air to open (presión abre, posición de seguridad vál. cerrada), 
ATC: Air to close (presión cierra, posición de seguridad vál. abierta).

P3* Posición	del	pin 
17/25/[35]/50/90°

En función de la carrera/ángulo de la válvula, el pin se debe mon-
tar en la posición correcta (elegir según la tabla de carreras, pági-
na 21).

P4* Margen nominal 
[MAX]
Valores con 
ajuste	de	fábrica	[35]: 
p. ej. 
7,5/8,92/10,6/12,6/ 
15,0/17,8/21,2 mm

Hasta	versión	de	Firmware	1.03	incluida:
El margen de ajuste posible se puede elegir en intervalos según la 
posición del pin seleccionada:
25 de  5,3 a 15,0 mm
35 de  7,5 a 21,2 mm
50 de 	10,6 a 30,0 mm

Para 90°: sólo margen máximo, si P3	=	90°
MAX: carrera máxima posible

Margen nominal 
[MAX]

A	partir	de	versión	de	Firmware	1.10:
El	margen	se	puede	ajustar	en	intervalos	de	0,5 mm	según	la	posi-
ción del pin seleccionada:
25 de  5,0 a 16,0 mm, como alternat. MAX	(hasta	25,0 mm)
35 de  7,0 a 22,0 mm, como alternat. MAX	(hasta	35,0 mm)
50 de  10,0 a 32,0 mm, como alternat. MAX	(hasta	50,0 mm)

Para 90°: sólo margen máximo, si P3	=	90°
MAX: carrera máxima posible
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P5 Característica
0 a 8
[0]

Selección de la característica:
0/1/2 para válvulas lineales, 0 a 8 para accionamientos rotativos 
(P3	=	90°)
0 Lineal
1 Isoporcentual
2 Isoporcentual inversa
3 Mariposa lineal SAMSON
4 Mariposa isoporcentual SAMSON
5 Válvula de obturador rotativo VETEC lineal
6 Válvula de obturador rotativo VETEC isoporcentual
7 Válvula de sector de bola lineal
8 Válvula de sector de bola isoporcentual

P6 Señal de consigna
[4	a	20	mA]
SRLO/SRHI

Para	funcionamiento	en	rango	partido	(Split-Range):
SRLO: rango inferior 4 a 11,9 mA
SRHI: rango superior 12,1 a 20 mA

P7 w/x
[>>]/<>

Sentido de movimiento de la posición de la válvula x respecto a la 
señal de consigna w (aumentando/aumentando o aumentando/
disminuyendo).

P8* Ganancia KP
30/[50]

Durante la inicialización el posicionador ajusta la ganancia al va-
lor seleccionado.
Cuando aparecen oscilaciones se puede reducir el valor de Kp.

P9 Limitación	de	la	 
presión
ON/[OFF]

La presión de mando puede ser como máximo igual a la presión 
del aire de alimentación conectado [OFF] o bien, se puede limitar 
en caso de fuerzas en el accionamiento que pudieran dañar la vál-
vula a aprox. 2,3 bar.

P10 Posición	final	w	<
[ON]/OFF

Función de cierre hermético inferior:
Cuando w	se	acerca	al	valor	final	en	1	%,	la	válvula	se	mueve	a	
su posición cerrada, de forma espontánea el accionamiento desai-
rea por completo (ejecución ATO: Air to open) o se llena de aire 
(ejecución ATC: Air to close).

P11 Posición	final	w	>
ON/[OFF]

Función de cierre hermético superior:
Cuando w	se	acerca	al	valor	final	en	99	%,	la	válvula	se	mueve	a	
su posición abierta, de forma espontánea el accionamiento se ai-
rea (ejecución ATO: Air to open) o desairea (ejecución ATC: Air to 
close) por completo.
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P14 Info	w Inicializado Indica el punto de consigna interno ajustado en el posicionador 
(punto	de	consigna	ajustado	de	0	a	100	%	según	P6 y P7).
Tocando el pulsador de estrella  se indicará el punto de consig-
na	externo	(punto	de	consigna	aplicado	de	0	a	100	%	según	la	se-
ñal de 4 a 20 mA).

No inicializado Indica	el	punto	de	consigna	externo	de	0	a	100	%	según	la	señal	
de 4 a 20 mA.

P15 Iniciar la 
inicialización

La inicialización se cancela presionando el pulsador de estrella , 
la válvula se mueve a su posición de seguridad. Si se interrumpe 
la energía auxiliar durante la inicialización, el posicionador conti-
nuará funcionando con los ajustes de una inicialización previa (si 
existe).

P16 Iniciar ajuste 
del punto cero

El ajuste del cero se cancela presionando el pulsador de estrella 
, la válvula vuelve al modo de regulación.

Nota: Mientras persista el error E1 no es posible empezar un ajuste 
del cero.
Si se interrumpe la energía auxiliar durante el ajuste del punto ce-
ro, el posicionador continuará funcionando con el último punto ce-
ro ajustado.

P17 Modo manual Introducción del punto de consigna con  o 

P18 Restablecer Se restablecen los parámetros a sus valores de fábrica.
El modo de regulación sólo es posible después de una nueva ini-
cialización.

P19 Desbloqueo para  
configuración
[LOCK]/OPEN

Desbloqueo	para	la	modificación	de	parámetros.
El desbloqueo se desactiva si no hay cambios durante 3 min.

P20 Info	versión	Firmware Se indica la versión del Firmware instalada. Tocando el pulsador 
de estrella  aparecen los últimos cuatro números del número de 
serie.
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